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Tüm ısıtma kazanları, güvenilirlik ve en uygun performansın sağlanması için yüksek kaliteli 
malzemelerden yapılmıştır.

Yanma teknolojisindeki ve enerji tasarrufundaki en yeni gelişmelerden müşterilerin 
yararlanmasını sağlamak için cihazlar sürekli olarak geliştirilmektedir.

UYARILAR

��#���$�%��&'(��)�����
Gaz acil durum kumanda valfini derhal kapatın. Yanan sigara, lehim lambaları, sıcak hava 
tabancaları vs. gibi tüm alev kaynaklarını kapatın. Elektrik lambalarını veya anahtarları açıp 
kapatmayın. Tüm kapıları ve pencereleri açın, alanı havalandırın.

*'��+���,$�+�,
Bu kombi metal parçalar içerir ve taşıma veya temizlik sırasında özellikle bu parçaların 
kenarlarına dikkat edilmelidir.

��#��,*�#+�%����%+��*�-���,$�+�,
Kullanıcı hiçbir şekilde sızdırmazlığı sağlanmış parçalara müdahale etmemeli veya ayarlamaya 
çalışmamalıdır.

.�'*+/
Elektrik çarpması sonucunda ölüm tehlikesi! Sistemdeki tüm parçalar sadece kalifiye kişiler 
tarafından monte edilmeli, servis yapılmalı ve onarılmalıdır.

Ürün/Üretim onayı veren:
Onaylanmış Kurum IMQ 51CL3903 (90/396/CEE)
    51CL3904DR (92/42/CEE)
Üretici, ürünlerini sürekli olarak geliştirme süreci içinde, bu belgede sağlanan verileri herhangi bir 
tarihte ve önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu talimatlar cihazın ayrılmaz bir parçasıdır ve kullanıcıya verilmelidir.

Bu ürünün güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılması için, lütfen bu talimatları okuyun ve 
talimatlara uyun. Kurulum talimatlarına uyulmaması durumunda cihazın veya bacanın yetersiz 
performans göstermesi konusunda sorumluluk kabul edilmez. 
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Önemli Bilgiler

�����0
�������1��������
��������	�3��0�����������
Kendi çıkarlarınıza ve güvenliğinize yönelik olarak, tüm gazlı cihazların yürürlükteki yönetmeliklere uygun 
şekilde kalifiye bir kişi tarafından kurulması ve servis uygulanması yasal olarak zorunlu tutulmuştur.

��������5��6�
Bu kombi Doğal Gaz ve LPG ile çalışır.

)�
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Kurulum sırasında, kombi önünde 600mm erişim alanı ve her iki tarafında 100 mm, üstünde 200 mm ve 
altında 300 mm boşluk olacak şekilde montajı yapılmalıdır. Kombinin önüne bir kapak takılacaksa, ön 
panelle arasında 5 mm boşluk bırakın.

'��8���8��������	6	
Kombi TOPRAKLANMALIDIR.

Kombi 3A sigortalı, sürekli bir 230V AC, 50Hz beslemeye BAĞLANMALIDIR.

Isıtma kumandaları da dahil olmak üzere, kombinin tüm elektrik sisteminin elektrik beslemesine bağlantısı 
tek bir ortak izolatör üzerinden olmalıdır.

Üç damarlı kablonun renkleri mavi-nötr, kahverengi-akım, yeşil ve sarı-topraklama şeklindedir.

��6��
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Bu kombi, güvenlik ve performans için geçerli EN297 standardına göre sertifikalandırılmıştır.

Yazılı olarak onaylanmadığı sürece kombi üzerinde bir değişiklik yapılmaması önemlidir.

Onaylanmayan değişiklikler sertifikanın, kombi garantisinin geçersiz kalmasına neden olabilir ve yürürlük-
teki yasal gereksinimleri ihlal edebilir.

;'�/������
Bu kombi, 3083 No’lu Kazan (Verimliliği) Yönetmeliği Kararnamesindeki gereksinimlere uygundur, 
dolayısıyla sıvı veya gaz yakıtlarla ateşlenen yeni sıcak su kazanlarının verimlilik gereksinimleri ile ilgili 
92/42/AET Yönergesindeki gereksinimlere uygun olduğu kabul edilir.

Yönetmelik 5’teki amaçlara yönelik tip testini onaylayan: Onaylanmış Kurum 0051.

Ürün/Üretim onayı veren: Onaylanmış kurum 0051.

Bu cihaz üzerindeki CE işareti aşağıdakilere uygunluğu gösterir:
1. Gaz yakıtları kullanan cihazlarla ilgili Üye Devletlerdeki yasaların uyumlulaştırılması ile ilgili 90/396/AET 
Yönergesi.
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2. Belirli gerilim sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli donanımla ilgili Üye Devletlerdeki 
yasaların uyumlulaştırılması ile ilgili 2006/95/AT Yönergesi.

3. Elektromanyetik uyumlulukla ilgili Üye Devletlerdeki yasaların uyumlulaştırılması ile ilgili 2004/108/AT 
Yönergesi. 

Belgeler
Lütfen bu kullanma talimatlarını ve ilgili tüm belgeleri daha sonra başvuruda bulunmak üzere güvenli bir 
yerde saklayın.
Bu sistemin bulunduğu binadan ayrılırsanız, lütfen belgeleri binanın yeni sahibine verin.

��������
Servis/bakım işlemleri ilgili ülkede yürürlükte bulunan kurallara uygun şekilde kalifiye bir kişi tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

������	��
Gözetim altında olmadıkları veya gerekli talimatlar verilmedikçe, cihaz çocuklar veya fiziksel, algısal veya 
zihinsel yetileri azalan kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
Gözetim altındaki çocuklar da cihazla oynamamalıdır.

���
�6
Ürünün verimli ve güvenli bir şekilde kullanılmasının sürdürülmesi için, düzenli aralıklarla kontrol edilmesi 
ve yetkili servis tarafından bakım uygulanması gerekir. Servis sıklığı bina koşullarına ve kullanıma bağlıdır, 
ama her durumda kombi en az yılda bir servis görmelidir. Daha fazla bilgi ve tavsiye için kurulumu yapan 
şirkete başvurun.

�������8
Kombi nemli bir bezle yumuşak bir sıvı deterjan kullanılarak temizlenebilir.
Yüzeylere hasar verebileceğiniz için aşındırıcı veya çözücü bir temizlik malzemesi kullanmayın.

������<�0�0�
Bu ürünler pek çok geri dönüştürülebilir parça içerir. Paket ve içeriği genel ev atıkları ile atılmamalı, 
yürürlükteki yönetmeliklere uygun şekilde atılmalıdır.

��"����6��	�	�
������8���
Adonis B 24 açık baca tipinde, hem merkezi ısıtma hem de şebeke beslemeli kullanım suyu sağlayabilen, 
duvara monte edilen bir kombidir. Kombide yanma ürünlerini dışarı atan bir hava akımı yönlendirici vardır. 
Kombi iyi havalandırılan bir odaya kurulmalı ve taze hava beslemesi sağlandığından emin olunmalıdır.

Kombi, tümleşik bir kullanım suyu ve merkezi ısıtma cihazıdır. Dahili kumanda birimi, brülörün gaz beslem-
esinin sürekli olarak düzenlenmesinin yanında, brülörün doğrudan yakılmasını ve yanma işleminin gözeti-
mini elektronik olarak sağlar. 

Bir manuel işlev anahtarı aracılığıyla, kombi sadece sıcak su (yaz modu) veya sıcak su ve merkezi 
ısıtmadan (kış modu) oluşan iki çalışma modlarından birinde çalışacak şekilde ayarlanabilir.
Talebe bağlı olarak, birincil hidrolik devresindeki su ya merkezi ısıtma sistemine ya da kombinin hidrolik 
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bloğunda bulunan, elektrik motoru ile çalıştırılan üç yollu bir valf aracılığıyla ikinci ısı dönüştürücüsü üzerin-
den kullanım suyu ısıtmak üzere dahili çevrime yönlendirilebilir.

������	����:��*7�
Sıcak su talebi geldiğinde, kombi otomatik olarak ateşlenir. Sonra tümleşik bir pompaya enerji verilir ve 
kombinin birincil devresinden alınan sıcak su ikincil ısı dönüştürücüsü üzerinden çevrime sokulur, böylece 
ısının anında gelen soğuk suya aktarılması sağlanır. İkincil ısı dönüştürücüsü, musluktaki sıcak su 
sıcaklığının maksimum 64°C ile sınırlanması sayesinde içinde kireç birikmesine karşı korunur. Artık gerek-
meyene kadar, musluktan sıcak su akmaya devam eder. Sıcak su talebi ortadan kalktığında, kombi 
içindeki aşırı sıcaklığı dağıtmak için tümleşik pompa bir süre çalışmaya devam eder.

������	����:��
��*��8�����6	����*7�
Isıtma talebi geldiğinde, kombi otomatik olarak ateşlenir. Sonra tümleşik bir pompaya enerji verilir ve 
kombinin birincil devresinden alınan sıcak su ısıtma sistemleri, borular ve petekler içinde çevrime sokulur. 
Kombiden ısı çıkışı, kombinin dahili kumanda birimi tarafından ısıtma talebine uyacak şekilde otomatik 
olarak ayarlanır. Isıtma sistemindeki su sıcaklığı arttıkça, brülöre gaz girişi azalır, böylece enerji tasarrufu 
sağlanır ve verimlilik artar.  
Oda termostatının istenen sıcaklığa ulaşması veya ısıtma süresinin dolması sonucunda, ısıtma talebi 
ortadan kalktığında, brülör kapanır ve kombi bekleme durumuna dönerek, sonraki ısıtma talebine yanıt 
vermeyi bekler. Kapandıktan sonra, kombi içindeki aşırı sıcaklığı dağıtmak için tümleşik pompa bir süre 
çalışmaya devam eder.

Lütfen dikkat edin. Isıtma modu sırasında kullanım suyu talebi olursa, kombi sıcak su talebi ortadan 
kalkana kadar kullanım suyu moduna geçer.
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(Tablo 1.0)
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Isı Girişi (maks.)

Isı Çıkışı (maks.)

Isı Girişi (min.)

Isı Çıkışı (min.)

%100 yükte kullanılabilir verimlilik (80/60 °C)

% 30 yükte kullanılabilir verimlilik (47 °C)

25,6

23,3

11,5

10

91,1

89,4

87,0

II2H3+

13

37

1,30 DG

0,72 LPG

Maks. 9,3

Min. 2,1

Maks. 2,60

Min. 1,23

Maks. 34,5

Min. 7,4

230V, 50 Hz

95

3

IPX 4 D

38-85

35-64

3

1,5

0,8

10,5

8

0,25

7

1

kW

kW

kW

kW

%

%

%

mbar

mbar

Minimum kullanılabilir verimlilik (80/60 °C)

Gaz Tipi

Gaz Girişi Basıncı (Doğalgaz)

Gaz Girişi Basıncı (LPG-Propan)

Brülör Enjektörleri

Brülör Basıncı (Doğalgaz)

Gaz Oranı (DG) (20 mbar)

Brülör Basıncı (LPG-Propan)

Güç Besleme

Maks. güç tüketimi

NOx Sınıfı

Koruma Seviyesi

Merkezi ısıtma için sıcaklık aralığı

Kullanım suyu için sıcaklık aralığı

Merkezi ısıtma Maksimum Çalışma Basıncı (PMS)

Merkezi Isıtma Çalışma Basıncı

Merkezi Isıtma Minimum Çalışma Basıncı

30°C T’de Kullanım Suyu Debisi

Genleşme Kabı Kapasitesi

Genleşme Kabı Ön Yükleme Basıncı

Kullanım Suyu Besleme Basıncı (bar)

mbar

mbar

V/Hz

Watt

°C

°C

bar

bar

bar

I / dak.

Maks.

Min

L

Bar

m³ / h

mm
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(Şekil 1)
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1. Tesisat Suyu Sıcaklık Ayarı - 
yaz / kış konum seçimi

2. Kullanım suyu sıcaklık ayarı - 
cihaz ON/OFF durumu

3. Eco / Comfort Seçimi ve 
Reset Düğmesi

4. LCD Gösterge (Sıcaklık, 
parametrelerin gösterimi, hata 
kodları)

+;��'8���

(Şekil 2)

��"�����$��	��	�	���6	
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Tüm yalıtım valflerinin cihaz üzerindeki gaz servis musluğunun açık olduğundan ve sıcak su 
musluklarından su aktığından emin olun, sonra muslukları kapatın.
Not: Kombinizin su ile dolması konusunda bir kuşkunuz varsa, kurulumu yapan şirketi arayın.
Kombiyi susuz şekilde çalıştırmayın.
1. Harici kumandalardan talep olmadığında. Ateşlemeden önce, kombinin elektrik beslemesinin 
açık olduğundan emin olun.

2. CH ve DHW ayar düğmelerini Şekil 1’de gösterildiği gibi çevirerek, kombinin merkezi ısıtma ve 
Kullanım suyu sıcaklık kumandalarını maksimum konuma ayarlayın.

3. Termostatik radyatör valflerini ve oda termostatını maksimum değere getirin.

Alev Mevcut

EKONOMİK Modu

COMFORT Modu

Sıfırlama Sembol

DHW Sembolü

CH Sembolü

Basınç Sembolü

Sıcaklık Sembolü



(Şekil 3)

(Şekil 4)
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4. CH sıcaklık kumanda düğmesini, LCD’de gösterilen sıcaklık ve basınç değeri kaybolana kadar 
min.-maks. değer arasında çevirin.

5. Şimdi, kombinin kumanda birimi brülörü ateşlemeden önce ateşleme öncesi güvenlik 
kontrollerini otomatik olarak gerçekleştirecektir.

��"��/���
����
��"�������7����	
Kumanda paneli ön yüzü şekil 1’de bulunan ana kumandaları işlevi ve çalışması aşağıdaki 
şekildedir:
Basınç değerinin görülebileceği konumda, kombi bekleme modundadır (şekil 3) ve güç beslem-
esi açıktır.

Kombiyi çalıştırmak için, DHW kumanda düğmesi sıcaklık görüntülenen ve LCD’deki basınç 
değeri kaybolana kadar çevrilmelidir.
CH kumanda düğmesini çevirerek, kombinin çalışma modunu kıştan yaza (    ) veya yazdan kış 
moduna (    ) geçirmek mümkündür.

(���*7����>���
Ekranda sadece DHW sembolü (    ) görüntülenirse, kombinin sadece Kullanım suyu sağlamak 
üzere yaz modunda çalışmaya hazır olduğunu gösterir. Musluk açık olduğunda bu sembol yanıp 
söner.
Yaz modundan kış moduna geçilmesi gerekiyorsa:

 

Kumanda düğmesini 
min. ile max. Arasında 

çevirerek sıcaklığı
ayarlayın.

Kombi “Yaz Modunda” Kış modunda “    ” sembolü
görüntülenir.



(Şekil 5)
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Kombinin kış modunda merkezi ısıtma veya Kullanım suyu için çalışmasını sağlamak için, istenen 
sıcaklık değeri LCD görüntülenene kadar CH sıcaklık ayar düğmesini çevirerek CH sıcaklığını 
ayarlayın. Kış modunda, LCD ekranda hem DHW hem de CH sembolleri (    ) aynı anda görüntül-
enir. DHW sembolü yanıp sönerse, DHW kullanılmaktadır; CH sembolü yanıp sönerse, CH 
kullanılmaktadır.

1. Merkezi Isıtma (CH) Sıcaklık Kumandası:
CH sıcaklığı, kumanda panelinde CH kumanda düğmesini çevirerek ayarlanabilir. Bu 
kumandanın değeri peteklere gönderilen suyun sıcaklığını belirler. Su sıcaklığı, petek 
kullanımında minimum 38°C ile maksimum 85°C arasında ve alttan ısıtmada minimum 30°C ile 
maksimum 50°C arasında ayarlanabilir, bu değerler kurulum türüne göre teknisyen tarafından 
önceden ayarlanır.

2. Kullanım Suyu (DHW) Sıcaklığı Kumandası: DHW sıcaklığı, DHW kumanda düğmesini çevir-
erek ayarlanabilir, bkz. şekil 7. Bu kumandanın değeri musluklara ve duş birimine gönderilen 
sıcak suyun sıcaklığını belirler. Su sıcaklığı minimum 35°C ile maksimum 64°C arasında ayarlana-
bilir.

Kombinin elektrik beslemesinin ‘ON’ (AÇIK) ve gaz valfinin de ‘OPEN’ (AÇIK) konumda 
olduklarını kontrol edin.
Kombiyi ‘yaz’ modunda kullanmak için, kumanda düğmesini ‘       ’ sembolünün bulunduğu alana 
çevirerek sıcaklığı ayarlayın.

Kombinin kullanım suyu sıcaklığını, LCD ekranda ‘Maks.’ ve ‘Min.’ arasında istenen sıcaklık 
görüntülenene kadar DHW sıcaklık kumanda düğmesini çevirerek ayarlayın. Yaz modunda 
Kullanım suyu için ayar noktaları ’35 ile 64°C’ arasındadır.
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3. Kombi Açık: Kombiye enerji verildiğinde, kombi ‘Bekleme’ göstergesi görüntülenir (LCD’de 
sürekli basınç değeri görüntülenir).
4. Su Sıcaklığı: DHW veya CH için kombiden sisteme verilen suyun sıcaklığı LCD üzerinde 
görüntülenir.
5. Hata Göstergesi: Kumanda biriminde bir tümleşik hata teşhisi işlevi ekranı bulunur. Bir hata 
ortaya çıktığında, hatanın türü bir hata kodu ile birlikte LCD’de gösterilir. Hata kodlarının ve 
anlamlarının bir listesi için, tablo 2’ye bakın.
6. Sistem Basıncı; Kombinin basıncı 1 ile 2 bar arasında kaldığından emin olmak için düzenli 
olarak LCD ekrandan kontrol edilmelidir. Kombiyi doldurmak için, istenen basınç (1 ile 2 bar 
arası) elde edilene kadar doldurma valfini saatin tersi yönde çevirin. Valfi saat yönünde çevirerek, 
doldurma valfini tamamen kapatmayı unutmayın. Aksi takdirde, basınç sürekli artar.
7. Kombi Kilitleme: LCD üzerinde SIFIRLA sembolü (RESET) görüntülendiğinde, kombinin 
sıfırlanması gerekir. Gerektiğinde kombiyi sıfırlamak için, ‘eco/comfort-reset’ düğmesine bir kez 
basın.
8. ‘eco/comfort-reset’ düğmesi:

sağlar. 

düğmeye aynı şekilde basarak veya herhangi bir düğmeye basmadan 30 saniye bekleyerek ana 
menüye de dönülebilir!

arttırılması için de kullanılır.

için de kullanılabilir.
9. Kombinin ‘eco’ modunda kullanılması:

düğmesine bir kez basın.

 

(Şekil 6)

(Şekil 7)
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10. Kombinin ‘comfort’ modunda kullanılması:

için otomatik olarak alev düzenlemesi yapar.

basın.

Kombi “eco” modunda “Comfort” moduna geçer, LCD’de
“C” sembolü görüntülenir

“eco/comfort” seçim
düğmesine sürekli şekilde

basın

Kombi “comfort”
modunda

“eco” moduna geçer, LCD’de “E”
sembolü görüntülenir.

“eco/comfort” seçim
düğmesine sürekli şekilde

basın

Kombi “eco” modunda “Comfort” moduna geçer, LCD’de
“C” sembolü görüntülenir

Bir kez “eco/comfort”
düğmesine basın

Kombi “comfort”
modunda

“eco” moduna geçer, LCD’de “E”
sembolü görüntülenir.

“eco/comfort” seçim
düğmesine sürekli şekilde

basın
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Kumanda biriminde bir tümleşik Hata teşhisi işlevi ekranı bulunur. Bir hata ortaya çıktığında, hatanın 
türü bir hata kodu ile birlikte LCD’de gösterilir. Hata kodları ve anlamları için, tablo 2’ye bakın.

KOD TANIM
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F10
F11
F12
F13

Aşırı Isınma Hatası
Kullanım Suyu NTC Sensör Hatası
Tesisat Devesi Gidiş NTC Sensör Hatası
İyonizasyon Hatası
Baca Sensörü Hatası
Tesisat Devresi Dönüş NTC Sensör Hatası
Gaz Valf Geri Besleme Hatası
CH Çıkışı NTC Sensör Aşırı Isınma Hatası
Tesisat Devresi Su Basıncı Hatası
Sirkülasyon Hatası
Düşük Voltaj Hatası (Voltaj<165)
CH Devresi NTC Bağlantı Hatası

F01 Aşırı Isınma Hatası: CH sıcaklığı 98°C’nin üzerine çıktığında, kombi çalışmayı 
durdurur ve LCD üzerinde aynı anda  “RESET” (SIFIRLA) ve “F01” mesajları 
görüntülenir. Lütfen yetkili bir servis görevlisini arayın.

F02 Kullanım Suyu NTC Sensör Hatası: DHW NTC sensöründe bir hata olduğunda, 
LCD’de  F02 hata kodu görüntülenir. Kombi çalışmaya devam eder ve Kullanım 
suyu gereksinimini kombinin içindeki CH NTC sensörleri ile karşılar. Lütfen yetkili bir 
servis görevlisini arayın.

F03 Tesisat Devresi Gidiş NTC Sensör Hatası: CH akış NTC sensöründe bir hata 
olduğunda, LCD’de F03 hata kodu görüntülenir. Lütfen yetkili bir servis görevlisini 
arayın.

F04 İyonizasyon Hatası: Bir gaz kesilmesi olduğunda veya iyonizasyon elektrodunda 
bir hata olduğunda, başarısız ateşleme denemeleri sonunda LCD’de F04 hata kodu 
görüntülenir.  Kombiyi sıfırlamak için “eco/comfort-reset” düğmesine basın ve gaz 
valfinin herhangi bir nedenle kapatılmadığından emin olun. Sorun devam ederse, 
lütfen yetkili bir servis görevlisini arayın.

(Tablo 2)
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F08 CH Çıkışı NTC Sensör Aşırı Isınma Hatası: CH çıkış sıcaklığı 95°C’nin üzerinde 
olduğunda, LCD’de F08 hata kodu görüntülenir.

F10 Tesisat Devresi Su Basıncı Hatası: Su basıncı sensöründe bir hata olduğunda 
veya su basıncı 0,3 barın altında olduğunda veya su basıncı 2,7 barın üzerinde 
olduğunda, LCD’de F10 hata kodu görüntülenir. Basınç değeri 1 ile 2 bar arasında 
olmalıdır. Basınç düşükse, kombiyi alttaki doldurma valfinden doldurun. Sorun 
devam ederse, lütfen yetkili bir servis görevlisini arayın.

F07 Gaz Valfi Geri Besleme Hatası: Gaz valfi  devresinde bir hata olduğunda, LCD’de 
F07 hata kodu görüntülenir. Lütfen yetkili bir servis görevlisini arayın.

F06 Tesisat Devresi Dönüş NTC Sensörü Hatası: CH geri dönüş NTC sensöründe bir 
hata olduğunda, LCD’de F06 hata kodu görüntülenir. Lütfen yetkili bir servis görev-
lisini arayın.

F05 Baca Sensörü Hatası: Baca sensörü sıcaklığı sınır değerine ulaştığında, LCD’de 
F05 hata kodu görüntülenir. Baca gazı sıcaklığı baca sensörünün sınır sıcaklığının 
altına düştüğünde, kombi otomatik olarak çalışır. Sorun devam ederse, lütfen yetkili bir 
servis görevlisini arayın.

F04 İyonizasyon Hatası: Bir gaz kesilmesi olduğunda veya iyonizasyon elektrodunda 
bir hata olduğunda, başarısız ateşleme denemeleri sonunda LCD’de F04 hata kodu 
görüntülenir.  Kombiyi sıfırlamak için “eco/comfort-reset” düğmesine basın ve gaz 
valfinin herhangi bir nedenle kapatılmadığından emin olun. Sorun devam ederse, 
lütfen yetkili bir servis görevlisini arayın.



F11 Sirkülasyon Hatası: CH akış ve geri dönüşü arasındaki sıcaklık farkı 40°C’nin 
üzerinde olduğunda, LCD’de F11 hata kodu görüntülenir. Bu sorun, kurulum boyutu 
veya türü nedeniyle ortaya çıkabilir. Sorun devam ederse, lütfen yetkili bir servis 
görevlisini ve kurulumu yapan şirketi arayın.

F12 Düşük Voltaj Hatası (Voltaj < 165 V): Şebeke besleme voltajı 165V’un altında 
olduğunda, LCD’de F12 hata kodu görüntülenir. Sorun devam ederse, şebeke 
besleme voltajı nominal değerini (230 V AC) kontrol etmesi için, lütfen yetkili kurulum 
şirketini arayın.

F13 CH Devresi NTC Bağlantı Hatası: CH geri dönüş sıcaklığı 20 saniye süreyle CH 
çıkış sıcaklığından 7°C daha sıcaksa, LCD’de F13 hata kodu görüntülenir. Bu hata 
kodu kullanım suyun akışı sırasında görüntülenmez.

Not: LCD’de hata koduyla birlikte “RESET” (SIFIRLA) mesajı görüntülenirse, “eco/comfort-reset” 
düğmesine basarak sistem sıfırlanmalıdır.

��"��������?�86�:����	
Hata teşhisi ekranı işlevi dışında, kombide aşağıda açıklanan diğer koruma işlevleri de bulunur.

����������6	
Kombide, kombiyi donmaktan koruyan bir donma koruması fonksiyonu vardır. Kombi 
kullanılmayacağı zaman, donma tehlikesi varsa, gaz ve elektrik bağlantılarının bağlı bırakıldığından 
emin olun. Donma koruması cihazı, kombideki su sıcaklığı 6ºC’nin altına düştüğünde kombiyi yakar. 
Sıcaklık 15ºC’ye ulaştığında, kombi kapanır.

NOT: Bu cihaz oda termostat ayarı ne olursa olsun çalışır ve kombiyi korur, ama tüm sistemi koruy-
amayabilir. Devrenin hassas kısımların yeterli şekilde yalıtıldığından emin olun.

��	�	�$��	���������6	
Kombi 23 saat boyunca kesintisiz olarak çalıştığında, cihaz 15 saniye boyunca çalışmayı durdurur. 15 
saniye sonra, kombi ayarlandığı konumdaki ısı talebi için çalışmaya devam eder.

�	8�����1�������8�@3������6	
Pompa veya 3 yönlü vana uzun süre çalışmadığında, pompa ve 3 yönlü vanaya 15 saniye boyunca 
enerji verilir. Bu işlem sırasında, ekranda ‘Ab’ sembolü görüntülenir.
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Çalışma sırasında baca sensörü tarafından yeterli hava akımı olup olmadığı sürekli olarak kontrol edilir.  
Tıkanma veya daha az hava akımı durumunda, kombi baca sensörü tarafından otomatik olarak 
kapatılır. Bu durumda, yetkili servis elemanını aramadan önce F05 Baca Sensörü Hatası bölümündeki 
hata açıklamasına bakın.
Dikkat! Kombiyi çalıştırırken, sensörü devreden çıkarmayın.

��7�������6����
Kurulum sırasında, kurulumu yapan kişi kombiyi ve sistemi geçerli çalışma basıncına (1 ile 2 bar arası) 
gelene kadar dolduracaktır. Kombinin basıncı, basıncın 1 ile 2 bar arasında kaldığından emin olmak 
için, ‘eco/comfort-reset’ düğmesine 2 saniye süreyle basarak, düzenli olarak LCD ekrandan kontrol 
edilmelidir. ‘eco/comfort-reset’ düğmesine bir kez basarak ana menüye dönmek mümkündür. Önemli 
bir basınç kaybı varsa, kombi kilitlenecektir.
Sistemi tekrar LCD üzerinde görüntülenen şekilde 1,5 bar değerine getirmek için, kombinin altındaki 
doldurma valfini (Şekil 8) açarak sistem yeniden yüklenebilir. KOMBİ ÇALIŞMAYACAĞI İÇİN, 
KOMBİYİ 2,5 BARIN ÜZERİNE ÇIKACAK ŞEKİLDE DOLDURMAYIN. KOMBİYE DOĞRUDAN 
BAĞLANAN DÖRT VALFİN HİÇBİRİNİ KAPATMAYIN. Kombi sık sık basınç kaybediyorsa, kurulumu 
yapan şirkete başvurun.
Kombiyi doldurmak için, istenen basınç (1 ile 2 bar arası) elde edilene kadar doldurma valfini saatin 

Kurulum Bilgileri
��"�����(������������6�

montajı yapılmalıdır. Kombi banyo veya duş içeren bir odaya yerleştirilmemelidir.

değildir.

her iki tarafta 50mm minimum boşlukla montajı yapılmalıdır.

yalıtımla korunmalıdır. 

tersi yönde çevirin. Valfi saat yönünde 
çevirerek, doldurma valfini kapatmayı 
unutmayın. Aksi takdirde, basınç sürekli 
artar.
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(Şekil 8)

Doldurma 
valfi



uzunluğu sağlanacak şekilde yerleştirilmelidir.

sağlayacak boyutlara sahip olmalıdır.

ayrılmalıdır. Bölme delikli malzemeden yapıldığında, aralıkların temel boyutu 13mm’yi aşmamalıdır.

25 mm boşluk bulunacak şekilde yanmaz bir manşon veya yanma koruyucu ile korunmalıdır. Ek 
olarak, baca borusu veya korumasının bölme ile arasındaki boşluk 13 mm’yi geçmemelidir.

kurulmamalıdır.

)�
����7	��������86�����
��8��7�7��������	�

�������	�	��7����7��������	�
Oda aşağıdaki durumlarda baca tipi kombi ile kullanılmaya uygun değildir:

Odanın minimum 12 m3 olmadığında veya minimum net alanı 75 cm2 olan iki kalıcı şekilde açık 
havalandırma deliği olmadığında veya her iki durum aynı anda olduğunda. Bu durumda, yandaki bir 
oda havalandırma delikleriyle birbirine bağlanmalıdır. Bu durumda aşağıdaki 3 koşulun yerine 
getirilmesi gerekir:

cm2 olmalıdır. Üstteki tavana mümkün olduğunca yakın, yani zeminden 180 cm yukarıda olmalıdır 
ve alttaki zemine mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

sürekli havalandırma deliği veya minimum net alanı 150 cm2 olan 1 sürekli havalandırma deliği. 
Üstteki tavana mümkün olduğunca yakın, yani zeminden 180 cm yukarıda olmalıdır ve alttaki 
zemine mümkün olduğunca yakın olmalıdır. (Şekil 10)

Oda aşağıdaki durumlarda baca tipi kombi ile kullanılmaya uygundur:

2 sürekli havalandırma deliği olduğunda veya minimum net alanı 150 
cm2 olan 1 sürekli havalandırma deliği olduğunda. (Şekil 9)

havalandırma deliği olduğunda, üstteki tavana mümkün olduğunca 
yakın, yani zeminden 180 cm yukarıda olmalıdır ve alttaki zemine 
mümkün olduğunca yakın olmalıdır. (Şekil 9)
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(Şekil 9)



(Şekil 10)

Baca plastik veya boyalı bir oluğun 1m yakınında veya boyalı saçakların 500mm yakınında sona 
erdiğinde, en az 1m uzunluğunda ve oluğun veya boyalı yüzeyin altına takılan bir alüminyum kalkan 
şeklinde bir koruma sağlanmalıdır.
Bacanın ucu yoğunlaşan “baca dumanının” belirli hava koşullarında rahatsızlık vermeyeceği şekilde 
yerleştirilmelidir.    

��������=�����5�����
Adonis B 24 130 mm çapında baca bağlantısı ile montajı yapılmalıdır. 
Bacanın dikey uzunluğu en az 330 mm olmalıdır.

Baca deliğini keserken ve baca orta hattını bir yan duvara uzatırken, baca sisteminde çıkışa doğru 
yukarı uzanan bacanın metresi başına 35 mm kadar bir yükselme olmalıdır. Kombiye ASLA aşağıya 
doğru bir eğim olmamalıdır.
Kombi sürekli havalandırması olan bir dolaba veya bölmeye takılabilir.

��;����%+����+�,������/�����'�/+*'�/�
�','�'��)C�C�+�,

Borunun ucu
diğer binaya
çok yakın
olmamalıdır.
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müstakil tip olmalı, kombinin bağlandığı bacaya aspiratör, başka bir kombi 
vb. bağlanmamalıdır.

olmalıdır.

sac, plastik ve asbest malzeme kullanılmamalıdır. Spiral boruya ek 
yapılmamalı ve 50 cm ara ile tavana veya duvara sabitlenmelidir. 

dışarı çıkarılmamalıdır.

arasındaki mesafe için ürün ambalajında yer alan montaj şablonu kullanılmalıdır. 

olmalıdır

(Şekil 11)

13 cm



)���+����;���C,C+C*+�,�

HATALI MONTAJ
Kombi ve baca 
arasında bağlantı yok

HATALI MONTAJ
Baca çıkışında engel

HATALI MONTAJ
Dikey boru yok (en az 
33 cm boru gereklidir.)

HATALI MONTAJ
Boru bağlantısının 
karşısında bir delik var.

HATALI MONTAJ
Eğim aşağı doğru

HATALI MONTAJ
Yatay borunun uzunluğu 
normalden uzun

20



(Şekil 12)

HATALI MONTAJ
Boru kullanılmış ve 
eğim hatalı

HATALI MONTAJ
Aynı boruya 2 cihazın 
bağlanmasına izin 
verilmez

HATALI MONTAJ
Borunun ucu diğer 
binaya çok yakın.

HATALI MONTAJ
Aynı bacaya aynı eksende 
2 cihazın bağlanmasına 
izin verilmez

21



Adonis B 24
Wall Hung Combination Boiler

EN
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�����������E����)��5�;�"������������
All range of heating boilers is manufactured from high quality materials, enabling reliability and 
optimum performance.

There is a commitment to the continual development of the appliances to ensure the customer’s 
benefit from the latest advances in combustion technology and energy savings.

E�,�����

����+'����,�?�C+�
Turn off the gas emergency control valve immediately. Eliminate all sources of ignition, i.e. smok-
ing, blowlamps, hot air guns etc. Do not operate electrical lights or switches either on or off. 
Open all doors and windows, ventilate the area.

*'��+���,��
This boiler contains metal parts (components) and care should be taken handling and cleaning, 
with particular regards to edges.

�'�+'��;�*���'���
Under no circumstances must the user interfere with or adjust sealed parts.

�*��,����
Danger of death by electric shock! All live parts of the system may be installed, serviced and 
repaired only by a competent person.

Product/Production certified by:
Notified Body IMQ 51CL3903 (90/396/CEE)
    51CL3904DR (92/42/CEE)
The manufacturer, in the continuous process to improve his products, reserves the right to 
modify the data expressed in the present documentation at any time and without prior notice.
These instructions are an integral part of the controller and must be left with the user.
Please read these instructions and follow them carefully for the safe and economical use of this 
product. No responsibility has been taken for unsatisfactory performance of the appliance or 
flue arising from the failure to comply with the installation instructions.
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��!��������9������

��6���9��:�1��6�����������7�C6�3�,�5������6
In your own interests and that of safety, it is the law that all gas appliances must be installed and serviced 
by a competent person in accordance with the current issue of current regulations.

��6�;���5�:
This boiler is for use on Natural Gas and LPG.

&���������
On installation the boiler must be installed with minimum clearances of 100 mm each side, 200 mm 
above, 300 mm below with 600mm access to the front. If an opening door is to be fitted across the front 
of the boiler allow 5 mm clearance to the front panel.

'��=���=���;���=���
The boiler MUST be earthed.

The boiler MUST be connected to a permanent 230V AC, 50Hz supply, fused at 3A.

Connection of the whole electrical system of the boiler, including any heating controls, to the electrical 
supply must be through one common isolator.

The colors of three core flexible cable are blue - neutral, brown - live, green and yellow - earth.

��6���5���7�;����9�=����
This boiler is certificated to the current issue of EN 297 for performance and safety.

It is important that no alteration is made to the boiler unless approved in writing.

Any alteration not approved, could invalidate the certification, boiler warranty and may also infringe the 
current issue of the statutory requirements.

;'�*��8
This boiler meets the requirements of Statutory Instrument, No. 3083 of the Boiler (Efficiency) Regula-
tions, and therefore is deemed to meet the requirements of Directive 92/42/EEC on the efficiency require-
ments for new hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels.

Type test for purposes of Regulation 5 certified by: Notified body 0051.
Product/production certified by: Notified body 0051.

The CE mark on this appliance shows compliance with:
1. Directive 90/396/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances 
burning gaseous fuels.

2. Directive 2006/95/EC on the harmonization of the Laws of the Member States relating to electrical 
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equipment designed for use within certain voltage limits.

3. Directive 2004/108/EC on the approximation of the Laws of the Member States relating to electromag-
netic compatibility. 

Documents
Please retain these user instructions and all related documents in a safe place for future reference.
If you vacate the premises in which this system is installed, please give the documents to the new owner.

�����������
Servicing/maintenance should be carried out by a competent person in accordance with the current rules 
in force in the countries of destination.

C���������
The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabili-
ties, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

Children being supervised not to play with the appliance.

���
�=��5
To ensure the continued efficient and safe operation of the product it is recommended that it is checked 
and authorized serviced at regular intervals. The frequency of servicing will depend upon the site condi-
tions and usage, but in all cases the boiler must be serviced once a year. For further advice or information 
contact your installer.

Cleaning
The boiler can be cleaned using a mild liquid detergent with a damp cloth.
Do not use any form of abrasive or solvent cleaner as you may damage the surfaces.

,�=:=���5
These products comprise many recyclable parts. The packaging and the content of the package shall not 
be disposed of with general domestic waste but according to the current regulations.

Boiler Design and Clearances
��6=��!���
The Adonis B 24 is a open flue type, wall-mounted combination boiler that supplies both central heating 
and mains fed domestic hot water. The boiler has a draught diverter that discharges the combustion 
products. The boiler can be installed into a well-ventilated room and the fresh air supply must be assured.

The boiler is a combined domestic hot water and central heating appliance. The internal control unit 
electronically provides direct burner ignition and combustion supervision along with continuous modula-
tion of the burner’s gas supply.

By means of a manual function switch, the boiler can be set to operate in one of two operating modes, 
domestic hot water only (summer mode) or domestic hot water and central heating (winter mode).
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Depending on demand, water in the primary hydraulic circuit is diverted to either the central heating 
system or internal circulation for heating the D.H.W. through the secondary heat exchanger via an electric 
motor driven three port valve situated on the boilers hydraulic block.

���6��=�)��E�����*7�
When hot water demand is requested the boiler will fire automatically. An integral pump is then energized 
and hot water from the boiler’s primary circuit is circulated through the secondary heat exchanger, 
allowing the instantaneous transfer of heat to the incoming cold water. The secondary heat exchanger is 
protected against an internal build up of lime scale by limiting the hot water temperature at the tap to a 
maximum 64°C. Hot water will continue to flow through the tap until no longer required. When the 
demand for hot water ceases the integral pump may continue to run for a short while to dissipate any 
excess heat within the boiler.

���6��=�)��E�������7�;�������)�����5�*7�
When heating demand is requested the boiler will fire automatically. An integral pump is then energized 
and hot water from the boiler’s primary circuit is circulated around the heating systems, pipe-work and 
radiators. The heat output from the boiler is automatically adjusted by the boiler’s internal control unit to 
match the heating demand. As the water temperature of the heating system increases the gas input to the 
burner decreases, conserving energy and increasing efficiency. When the demand
for heating no longer exists either the room thermostat is satisfied or the heating period has ended, the 
burner will shut down and the boiler will revert to stand-by, waiting to respond to the next heating 
demand. The integral pump may continue to run after shut down for a short while to dissipate any excess 
heat within the boiler. 

Please Note. When domestic hot water is called for during the heating mode, the boiler will automati-
cally revert to domestic hot water mode until the demand for hot water ceases.
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(Table 1)

Heat Input (max) 

Heat Output (max) 

Heat Input (min) 

Heat Output (min) 

Useful efficiency at 100% load (80/60 °C) 

Useful efficiency at 30% load (ret  47 °C) 

25,6

23,3

11,5

10

91,1

89,4

87,0

II2H3+

13

37

1,30 DG

0,72 LPG

Maks. 9,3

Min. 2,1

Maks. 2,60

Min. 1,23

Maks. 34,5

Min. 7,4

230V, 50 Hz

95

3

IPX 4 D

38-85

35-64

3

1,5

0,8

10,5

8

0,25

7

1

kW

kW

kW

kW

%

%

%

mbar

mbar

Useful efficiency @ min (80/60 °C) 

Gas type 

Gas Inlet Pressure (NG) 

Gas Inlet Pressure (LPG -Propane) 

Burner injectors 

Burner Pressure (NG) 

Gas Rate (NG) (20 mbar) 

Burner Pressure (LPG-Propane) 

Power Supply

Max. power consumption

NOx Class

Level of Protection

Temperature range for central heating

Temperature range for domestic hot water

Central Heating Max Operating Pressure (PMS)

Central Heating Operating pressure

Central Heating Min Operating Pressure

Domestic Water Supply Output at 30º C T

Expansion Vessel Capacity 

Expansion Vessel Pre - charge Pressure 

Domestic water supply pressure (bar)

mbar

mbar

V/Hz

Watt

°C

°C

bar

bar

bar

I / dak.

Max.

Min

L

Bar

m³ / h

mm
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(Figure 1)

4

2 3 1

1. Central Heating (CH) Tempera-
ture Control Knob & Summer / 
Winter Mode S
election
2. Domestic Hot Water (DHW) 
Temperature Control Mode & 
ON/OFF Position

3. “ECO / COMFORT” Mode 
selection & Reset Button

4. LCD Screen (Temperatures, 
CH Pressure, Fault Codes)

+;����6!��:

(Figure 2)

�!������5��H��������
���������!������5

Check that all isolating valves and the gas service cock on the appliance are open and that 
water flows from the hot water taps and then close taps.

Note: If you are in any doubt about the boiler being filled with water contact your installer.

Do not operate the boiler without water.
1. With no demand from any external controls. Prior to firing, check that the electrical supply to 
the boiler is 'On'

2. Set the boiler's central heating and domestic hot water temperature controls to maximum 
by turning CH and DHW adjustment knobs as defined in Figure 1.

28

Flame Symbol

ECO Mode

COMFORT Mode

Re-set Symbol

DHW Symbol

CH Symbol

Pressure Symbol

Temperature Symbol
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(Figure 3)

(Figure 4)

3. Set the thermostatic radiator valves and the room thermostat to maximum value.

4. Turn the CH temperature control knob between min-max until the temperature shown on LCD 
and the pressure value disappear.

5. The boiler's control unit will now automatically carry out pre-ignition safety checks before 
igniting the burner.

������?��=���
Boiler Controls
The function and operation of the main controls located on the control panel fascia figure 1 is as 
follows:
In the position, where pressure value can be seen, the boiler is in stand-by mode (figure 3) and 
power supply is ON.

To operate the boiler, the DHW control knob should be turned until the temperature appears and 
the pressure value disappears on LCD.
By turning CH control knob, it is possible to change the boiler’s operating mode either from 
winter to summer (      ) or summer to winter mode (     ).

�������*7������=���
If only DHW symbol (    ) appears on the screen, it denotes that the boiler is ready to operate in 
summer mode to only supply domestic hot water. This symbol blinks when the tap is ON.
If there is a requirement to change mode from summer to winter;

Set the temperature by
turning the control knob

between min-max.

When the boiler is in
“Summer Mode”

When the boiler is in
“Summer Mode”
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E������*7������=���

To operate the boiler for central heating or domestic hot water in winter, set the boiler CH 
temperature by turning CH temp. adjustment knob in the clockwise until the demand tempera-
ture read on LCD screen. In the winter mode LCD display shows both DHW and CH symbols       
(    ) at the same time. If DHW symbol blinks, there is the use of DHW; If CH symbol blinks, there 
is the operation of the boiler for CH.

1. Central Heating (CH) Temperature Control:
CH temperature can be adjusted by turning CH control knob on the control panel. The value of 
this control will determine the temperature of the water delivered to the radiators. The water 
temperature can be set from a minimum of 38°C to a maximum 85°C in radiator usage and the 
water temperature from a minimum of 30°C to a maximum 50°C in floor heating, which is 
pre-adjusted by the serviceman in accordance with the type of installation.

2. Domestic Hot Water (DHW) Temperature Control: DHW Temperature can be adjusted by 
turning the DHW control knob, see figure 7. The value of this control will determine the tempera-
ture of the domestic hot water delivered to the taps and shower unit. The water temperature can 
be set from a minimum of 35°C to a maximum of 64°C

Check that electrical supply to the boiler is ‘ON’ and gas valve is in the ‘OPEN’ position.

Set the temperature by turning the control knob to the ‘   ’ symbol area to use the boiler in 
‘summer’ mode

Set the boiler’s DHW temperature by turning DHW temp. control knob to the clockwise direction 
until the required temperature appears on LCD screen between ‘Max’ and ‘Min’ set point for the 
temperature of domestic hot water in summer mode is ’35-64°C’

(Figure 5)
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3. Boiler On: The boiler ‘Stand by’ indicator (continuous pressure value shown on LCD) appears 
when power is supplied to the boiler.

4. Water Temperature: Temperature of water flow from boiler to the system is given on LCD 
either for DHW or CH

5. Fault Indicator: The control unit has an in-built fault diagnostic function display. When a fault 
occurs the type of fault is indicated on LCD with a fault code. A listing of the fault codes and 
meanings, see table 2.

6. System Pressure; The boiler’s pressure should be regularly checked from the LCD to ensure 
that the pressure is maintained between 1 and 2 bar. To fill the boiler, turn the filling valve to 
anti-clockwise until the desired pressure value has been reached (between 1and 2 bar).Don’t 
forget to close the filling valve fully by turning the valve clockwise. Otherwise, the pressure 
continuously increases.

7. Boiler Lockout: When there is RESET symbol (RESET) on LCD, the boiler will need to be 
re-set. To re-set the boiler when required, press ‘eco/comfort-reset’ button once.

8.’eco/comfort-reset’ button:

‘eco’ mode. 

Also turning back to main menu can be done by pressing this button at the same way or waiting 
for 30 seconds without pressing any button!

seconds.

 

(Figure 6)

(Figure 7)



32

9. Operating boiler in ‘eco’ mode:

10. Operating the boiler in ‘comfort’ MODE:

temperature exceeds or doesn’t reach the set value

The boiler is in “eco”
mode

Pass to “comfort” mode.
“C” symbol appears on LCD.

Press continuously to
“eco / comfort”
selection button

The boiler is in
“comfort” mode

Pass to “eco” mode.
“E” symbol appears on LCD.

Press continuously to
“eco / comfort”
selection button

The boiler is in “eco”
mode.

Pass to “comfort” mode.
“C” symbol appears on LCD.

Press once to “eco /
comfort” button.

The boiler is in
“comfort” mode.

Pass to “eco” mode.
“E” symbol appears on LCD.

Press once to “eco /
comfort” button.
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The control unit has an in-built fault diagnostic function display. When a fault occurs, the type of 
fault is indicated on LCD with a fault code. See table 2 for the fault codes and meanings, 

CODE DEFINITION
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F10
F11
F12
F13

Over Heat Flow
Domestic Hot Water NTC Fault
Central Heating Flow Sensor Fault
Ionization Fault
Flue Sensor Fault
Central Heating Return Sensor Fault
Gas Valve Driving Fault
CH out NTC Sensor Overheat Fault
Central Heating Water Pressure Fault
Circulation Fault
Low Voltage Fault (Voltage<165)
CH Circuit NTC Connection Fault

F01 Overheat Fault: When CH temperature exceeds 98°C, the boiler stops operat-
ing and “RESET” and “F01” indications appears on LCD at the same time. Please 
call authorized serviceman.

F02 Domestic Hot Water NTC Fault: When there is a fault on DHW NTC sensor, there 
appears F02 fault code on LCD. The boiler still operates and meets domestic hot 
water requirement by CH NTC sensors inside the boiler. Please call authorized 
serviceman.

F03 Central Heating Flow NTC Sensor Fault: When there is a fault on CH flow NTC 
sensor, there appears F03 fault code on LCD. Please call authorized serviceman.

F04 Ionization Fault: When there is gas cut-off, or a fault on ionization electrode, there 
appears F04 fault code on LCD due to unsuccessful ignition attempts. Please press 
“eco/comfort-reset” button to reset the boiler and ensure that the gas valve is not 
closed for any purpose. If the problem still occurs, please call authorized serviceman.

(Table 2)



F11 Circulation Fault: When the temperature difference between CH flow and return 
is over 40°C, F11 fault code appears on LCD. This problem may occur due to instal-
lation size or type. If the problem still occurs, please call authorized serviceman or 
the installer.
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F08 CH out NTC Sensor Overheat Fault: If CH outlet temperature above 95°C, there 
appears F08 fault code on LCD.

F10 Central Heating Water Pressure Fault: When there is a fault on water pressure 
sensor, or if the water pressure is below 0,3 bar, or if the water pressure is over 2.7 
bar, there appears F10 fault code on LCD. The pressure value should be between 1 
and 2 bars. Please fill your boiler from the filling valve at the bottom if the pressure is 
low. If the problem still occurs, please call authorized serviceman.

F07 Gas Valve Driving Fault: When there is a fault on gas valve driving circuit, there 
appears F07 fault code on LCD. Please call authorized serviceman.

F06 Central Heating Return NTC Sensor Fault: When there is a fault on CH return 
NTC sensor, there appears F06 fault code on LCD. Please call authorized 
serviceman.

F05 Flue Sensor Fault When flue sensor temperature reaches limit value, there 
appears F05 fault code on LCD. When Flue gas temperature is less tha––n limit 
temperature of flue sensor, boiler operates automatically If the problem still occurs, 
please call authorized serviceman.
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F12 Low Voltage Fault (Voltage < 165 V): If the mains supply voltage is below 165V, 
F12 fault code appears on LCD. If the problem still occurs, please call authorized 
installer to check mains supply voltage nominal value (230 V AC).

F13 CH Circuit NTC Connections Fault: If CH return temperature is 7C hotter than 
CH out temperature for 20 sec. period of time F13 fault code appears on LCD. This 
fault code does not appear while flowing DHW water.

Note: If there appears “RESET” on LCD with fault code, system should be reset by pressing
“eco/comfort-reset” button once.

����������=����?��=���6
Beyond fault diagnostic display function, the boiler possess of more protection functions defined 
below.

?�6������=���
The boiler has a built in frost protection device that protects the boiler from freezing. If the boiler is to 
be left and there is a risk of frost, ensure that the gas and electrical supplies are left connected. The 
frost protection device will light the boiler when the temperature of the boiler water falls below 6ºC. 
When the temperature reaches 15ºC, the boiler will shut down.

NOTE: This device works irrespective of any room thermostat setting and will protect the boiler, but 
not necessarily the full system. Ensure that vulnerable sections of the circuit are adequately lagged.

�
���E�8�����=���
In case WHB operates continuously in 23 hours, appliance stops operation for 15 seconds. After 15 
seconds, WHB continues operation for heat demand on position which is adjusted.

����J��=8�5��!���=���
After inactivity of pump or 3 way valve, pump and 3 way valve energized for 15 seconds. During this 
operation, there appears ‘Ab’ symbol on the screen.

?�������6�
Convenient draught is continuously checked by flue sensor while operating. In case flue blockage or 
less draught occurs, boiler is automatically shut off by flue sensor. In this case please see F05 Flue 
Sensor Fault in fault description before calling authorized serviceman.
Attention! Do not disable the flue sensor while operating the boiler.
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On installation, your installer will have filled the boiler and system to its effective working pressure 
(between 1 and 2 bars) The boiler’s pressure should be regularly checked on the LCD by pressing the 
‘eco/comfort –reset’ button for two seconds to ensure that this pressure is maintained between 1 and 
2 bars. It is possible to return the main menu by pressing the ‘eco/comfort –reset’ button for once. If 
there is a significant loss in pressure, the boiler will lock out
The system may be re-charged by opening the filling valve at the bottom of the boiler (Figure8) to 
charge the system back up to 1.5 bars as indicated on LCD. DON’T OVERCHARGE THE BOILER 
PRESSURE BEYOND 2,5 BARS AS BOILER WILL NOT OPERATE. DON’T CLOSE ANY OF THE 
FOUR VALVES DIRECTLY CONNECTING TO THE BOILER. If the boiler frequently loses pressure 
then your installer should be consulted.

To fill the boiler, turn the filling valve to 
anti-clockwise till the desired pressure value has 
been reached (between 1 and 2 bars). Don’t 
forget to close filling valve by turning the valve 
clockwise. Otherwise, the pressure continuously 
increases

Information for Installation
������������5

air. The boiler must not be sited in a room containing a bath or shower.

as a boiler house.

300mm below, 600mm to the front and 50mm to each side of the boiler case.

be protected by appropriate insulation. 

-
ble, be sited to ensure the shortest possible flue run is utilized.

 The compartment must be of sufficient size to permit access for inspection and servicing or the 
removal of the boiler and any ancillary equipment.

 Any space used for airing clothes or storage must be separated from the appliance by a 
non-combustible partition. Where the partition is formed from perforated material, then the major 
dimension of the apertures shall not exceed 13 mm.

 Where the boiler’s flue pipe passes through the airing space, it must be protected by a 
non-combustible sleeve or fire stop having a minimum clearance of 25 mm between the flue pipe and 

�
 

 

(Figure 8)



(Figure 10)

sleeve. In addition, the clearance gap of the flue pipe or its guard through the partition must not 
exceed 13 mm.

 No combustible surface must be within 75mm of the boiler casing without protection.
 A minimum clearance of 75mm must exist between the compartment door and boiler front.

internal space below ground level.

&����������,�D��������
���5���,��C6�5�

The room is convenient for using a chimney type combination 
boiler when;

-
nent open ventilation hole which has a minimum net area of 75 cm2 
or 1 permanent open ventilation hole which has a minimum net 
area of 150 cm2. (Figure 9)

two ventilation holes; the upper one should be as close as possible 
to the ceiling which is min. 180 cm. high from the floor, and the 
lower one should be as close as possible to the floor. (Figure 9)

*����!���;���=��7�,��C6�5�
The room is not convenient for using a chimney type combination boiler when;

which has a minimum net area of 75 cm2 or both. In that case an adjacent room must be 
connected to the room by ventilation holes. The 3 conditions below must be fulfilled :

area of 150 cm2. The upper one should be as close as possible to the ceiling which is min. 180 cm 
high from the floor, and the lower one should be as close as possible to the floor.

-
tion hole which has a minimum net area of 75 cm2 or 1 permanent open ventilation hole which has 
a minimum net area of 150 cm2. The upper one should be as close as possible to the ceiling which 
is min. 180 cm. high from the floor, and the lower one should be as close as possible to the floor. 
(Figure 10)

(Figure 9)
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Where the flue terminates within 1m of a plastic or painted gutter or within 500mm of painted eaves 
then protection should be provided in the form of an aluminum shield at least 1m in length, fitted to 
the underside of the gutter or painted surface.
The flue terminal should not be sited where condensate ‘plume’ may give rise to a nuisance factor 
under certain weather conditions.

��������?������9
The Adonis B 24 should be mounted with  Ø130 mm flue connection. 
The flue must have at least 330 mm vertical length.

When cutting the flue hole and when extending the flue centre line to a side wall, remember that the 
flue system must have a fall of about 35 mm per meter of flue UPWARD towards the outlet. There 
must NEVER be a downward incline towards the boiler.

The boiler can be fitted in a cupboard or compartment with permanent ventilation.
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(Figure 11)

����6�����8������;�6�7����������;H����:�
Connections

with a good draught. The chimney should be distinct and there should 
not be any other ventilator or wall hung boiler connected to the same 
chimney.

used efficiently and safely.

possible.

and 1 meter with two bends.

floor should be 1 meter in maximum.

End of pipe
must not be
too close to
the opposite 
site

sheet, plastic and asbestos materials should not be used. There should not be any extension  on the 
spiral pipe and it should be fixed to the wall or ceiling with a distance of 50 cm.

out of the window or wall. 

-
sive materials. 

should not be smaller than 33 cm. . For the distance between the chimney and wall hung boiler, the 
installment template, contained in the product package, should be used. .

0,5 meter higher than the roof ridge. 

meter).

13 cm



��;�,,';��?+C'������++������

WRONG
No connection between 
boiler and chimney

WRONG
Blockage at chimney 
outlet

WRONG
No vertical pipe (min. 33 
cm. Pipe is necessary

WRONG
There is a hole opposite 
of the pipe connection

WRONG
The inclination is 
downward

WRONG
The length of horizontal 
pipe is longer than normal
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(Figure 12)

WRONG
The pipe used and 
inclination is wrong

WRONG
Connection of  2 
appliance to the same 
pipe is not permitted

WRONG
End of the pipe is 
too close to the 
opposite site

WRONG
No permisiion to connect 
2 appliance in same axis 
at the same chimney
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2 3 1

1 Ручка регулятора температури 
центрального опалення (ЦО) і 
вибору літнього/зимового 
режиму
2.  Регулювання температури 
гарячої води (ГВ) і ввімкнення/ 
вимкнення нагріву води
3.  Кнопка вибору режиму "ЕКО/ 
КОМФОРТ" і перезапуску
4.  Рідкокристалічний (РК) екран 
(покази температури, тиску в 
системі центрального опалення, 
коди помилок)
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Символ полум’я

Режим ЕКО

Режим КОМФОРТ

Символ перезапуску

Символ гарячої води

Символ ЦО

Символ тиску

Символ температури



48

E8�U
YF

E8�U
$F

G1������ ��!��&$'������/���%�������(���$&5� �� %�'��������&$'�$&#0�+��$����'�%��'��!�&�
*��/&��+1

L1� �� &$����&� $0/%0� $&#0�+��$�� �&'�&$��0$�� 	�-� "�%�� ��� ��;"����&5� �&�  �"�($�*��!�+�
*��/&��+��&'�&$��0$��*�'���!�*��/&��+����%01

C1��&�&$�'�"0�!� 0�$� ����+� %������ ��'���/��� �%���3��&$& �$%0�(&*�&%���&$&"� ��'-� +%�
*�����������!��%1

'�@���
����
'�����G�
������
����
i0�%7�5� �� $�(���� ���� ��,� $&#0���/�,� �$#��� -� $�*��4� ���,� ��� ���&��� 0�$� ����+� 9"� 1�
'��1�D:-�����0���>

%.��  �"�($�6�3�!�+� *��/&��+� ���%0-� %��&�� *��,�"��!�+� 0� $&6�'�� �/�%0 ���+� 9'��1� G:-� ��
6� �&��+�%�����  �'%�&��1

Щоб почати роботу з котлом, необхідно повернути ручку регулятора ГВ, доки на РК-дисплеї не 
відобразиться значення температури замість значення тиску.
Щоб змінити режим роботи котла з зимового на літній, поверніть ручку регулятора ЦО у 
положення (    ), а щоб змінити режим з літнього на зимній, поверніть ручку регулятора ЦО у 
положення (     ).

,�@��
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Якщо на екрані відображається тільки символ гарячої води (    ), це означає, що котел готовий 
до роботи у літньому режимі із подачею тільки гарячої води для побутових потреб. Цей символ 
блимає, якщо кран знаходиться у відкритому положенні. 
Якщо потрібно змінити режим з літнього на зимовий: 

Встановіть температуру,
повертаючи ручку

регулятора

Якщо котел у літньому
режимі

В зимовому режимі
з’явиться символ "    "
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H1���(����%�����0�$&6�'��kQ��k�
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Котел в режимі "ЕКО" Перехід в режим "КОМФОРТ".
На РК-дисплеї

відображається символ "С" 

Натисніть один раз
кнопку вибору режиму

"ЕКО/КОМФОРТ"

Котел в режимі
"КОМФОРТ"

Перехід в режим "КОМФОРТ".
На РК-дисплеї

відображається символ "С" 

Натисніть один раз
кнопку вибору режиму

"ЕКО/КОМФОРТ"

Котел в режимі "ЕКО" Перехід в режим "КОМФОРТ".
На РК-дисплеї

відображається символ "С" 

Натисніть один раз
кнопку вибору режиму

"ЕКО/КОМФОРТ"

Котел в режимі "КОМФОРТ" Перехід в режим "ЕКО".
На РК-дисплеї

відображається символ "Е" 

Натисніть один раз
кнопку вибору режиму

"ЕКО/КОМФОРТ"
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F13 Помилка термісторного датчика у контурі центрального опалення: Якщо 
температура зворотної води у контурі центрального опалення перевищує 
температуру води на виході контуру на 7°C протягом 20 секунд, на РК-дисплеї 
відображається код помилки F13. Ця помилка не виникає у режимі подачі гарячої 
води для побутових потреб. 
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НЕПРАВИЛЬНО
Котел і димохід не 
сполучені

НЕПРАВИЛЬНО
Димохід заблокований

НЕПРАВИЛЬНО
Нема вертикальної труби 
(необхідна труба довжиною 
не менше 33 см.)

НЕПРАВИЛЬНО
Отвір навпроти виходу 
труби

НЕПРАВИЛЬНО
Канал відхиляється 
вниз

НЕПРАВИЛЬНО
Занадто довга 
горизонтальна труба
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НЕПРАВИЛЬНО
Недопустимий тип 
труби і нахил

НЕПРАВИЛЬНО
Приєднання двох 
приладів до однієї 
труби не допускається

НЕПРАВИЛЬНО
Кінець труби 
занадто близько до 
протилежної стінки

НЕПРАВИЛЬНО
Приєднання двох 
приладів до одного 
димоходу на одній осі не 
допускаєтьсяE8�U
Q#F
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Ни при каких обстоятельствах пользователь не должен вскрывать запечатанные части или их 
настраивать. 

,1)�%
�'&$�&�!��+���������!���$�6&��+�}�&%�$�/&�%�'���%�'<��&�/���������&')-���,�"+.�&�+�
��"����$+6&��&'-�"��6�)��(��06� ��!���$&'����$� ��!����!%��%�'�&�&���)&���7�1

Продукт/ производство имеет следующие сертификаты:
Уполномоченный орган сертификации  IMQ 51CL3903 (90/396/CEE)
      51CL3904DR (92/42/CEE)
Изготовитель, который постоянно занят совершенствованием своих продуктов, оставляет за 
собой право изменять данные, представленные в настоящей документации в любое время без 
предварительного уведомления.
Данные инструкции являются неотъемлемой частью продукта и должны сохраняться 
пользователем.
Внимательно прочтите данные инструкции и выполняйте их, чтобы обеспечить безопасное и 
экономичное использование данного продукта. Изготовитель не несет ответственности за 
неудовлетворительную работу устройства или неисправность, возникшую в результате 
несоблюдения инструкций по установке. 
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В ваших интересах и в интересах вашей безопасности, чтобы установку и обслуживание всех газовых 
приборов выполняли только компетентные лица в соответствии с действующими нормативными 
правилами.
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Данный котел сертифицирован по рабочим характеристикам и безопасности в соответствии с 
действующим стандартом EN 297.

Важно, чтобы какие-либо модификации котла не выполнялись без предварительного письменного 
согласования.

Любое не согласованное изменение может повлечь за собой недействительность сертификата, гарантии 
на котел, а также нарушение текущих нормативных документов. 
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2 3 1

1. Ручка регулирования 
температуры центрального 
отопления и выбора летнего/ 
зимнего режима.
2. Режим регулирования 
температуры бытовой горячей 
воды и положения Вкл./Выкл.
3. Выбор режима «ЭКО/ 
КОМФОРТ» и кнопка сброса.
4. Ж/к экран (температура, 
давление центрального 
отопления, коды ошибок).
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Символ пламени

Режим ECO

Режим COMFORT

Символ инициализации

Символ DHW

Символ CH

Символ давления

Символ температуры
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Если на экране появился только символ бытовой горячей воды (    ), это означает, что котел 
готов к работе в летнем режиме, при котором нагревается только бытовая горячая вода. Этот 
символ мигает при включении крана.
если необходимо сменить летний режим работы на зимний:
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Y
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$

Установите температуру,
поворачивая ручку

управления
между мин. и макс.

Котел находится в
летнем режиме

В зимнем режиме
появляется символ “       ”.
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�"�� $&'&������' ��)�()�� ���#�$+/&�� �")���7&��$��!��#�������&��+�9���:1�Q������' ���
()�� ��� #�$+/&��  �")� '�#�&�-� *��/��� �����!*0&��+� #�$+/�+�  �"�1� Q���� '�#�&�� ��' ���
7&��$��!��#�� �����&��+-� *��/��� %��&�� $�(���&�� ��� �(�#$& � ����&')� 7&��$��!��#��
�����&��+1
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7&��$��!�)'� �����&��&'� ��� ���&��� 0�$� �&��+1� &��/���� "������ ����$��%�� (0"&��
��$&"&�+�!� �&'�&$��0$0�  �")-� ��"� �&'��� ��� $�"����$)1� �&'�&$��0$0�  �")� '�6���
0����� ��!�  � �$&"&��,� ��� '���'0'�� GXbE� "�� '�%��'0'�� XCbE� "�+� �����!*� ���+�  �
$�"����$�,-���"�+������!*� ���+� ������!�),��$0(�,������&��+�?����'���'0'��GIbE�"��
'�%��'0'�� CIbE1� Y����+� �&'�&$��0$�� ����$�� �&��+� *�(��#� $&'&���� ��7�'-�
 )����+�.�'��(��06� ���&�%����1

�$� &$!�&-� /��()� }�&%�$�/&�%�&� ������&� %����� ()���  %��/&��-� �� #�*� )&� %�����)�
��,�"����!� �����6&�����������1
������ ��&� �&'�&$��0$0-� �� &$�0 � $0/%0� 0�$� �&��+�  � *��0� ��' ���� �� � P-� /��()�
�����!*� ��!�%��&�� ��&��&'�$&6�'&1
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�&'�&$��0$��� ()�� ��� #�$+/&��  �")� ��� /��� ��� ��$&�%&-� ��%�� �06��+� �&'�&$��0$�� �&�
��+ ���+� ��� 6=%� }%$��&� '&6"0� ��/%�'�� �2�%��1� �� �2���1� � �&��&'� $&6�'&� �&'�&$��0$��
()�� ���#�$+/&�� �")�����$�� �&��+� �"����*��&����GC�"��JL�bE1
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G1�%��/&��&�%��������"�%���$�$&6�'���6�"���+�9 &��/����"� �&��+�"��6���#�$&�!��&�
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L1��&'�&$��0$�� �")��&'�&$��0$)� �")-� )�&%��.&���*�%����� �����&'0-����($�6�&��+����
6=%�}%$��&�(0"!����"�+�()�� ���#�$+/&�� �")�����"�+� �")�����&')������&��+1�
C1���"�%���$� �&���$� ����&��V��%� 0�$� �&��+� �'&&��  ��$�&��)�� "����&�� "��#�����%��
�&���$� ����&�1� �$��  �*��%�� &���� �&���$� ������ ���� "������ �&���$� ������
���($�6�&��+����6=%�}%$��&� � �"&�%�"���&���$� �����1������%�%�"� ��&���$� ���������,�
*��/&�����$� &"&�� ���(��7&�O1
J1�Y� �&��&� �����&'&
Y� �&��&�  � %���&� �&�(,�"�'�� $&#0�+$��� �$� &$+�!� ��� 6=%� }%$��0-� /��()� �(&��&/��!�
��""&$6���&�"� �&��+�'&6"0�D���O�(�$1�r��()�*�������!�%��&�-��� �$�/� ���&�%������
*�����&��+� �$��� � /��� ��� ��$&�%�-� ��%�� �&� (0"&�� "����#�0��� 6&��&'�+�  &��/����
"� �&��+�9'&6"0�D���O�(�$:1��&�*�(0"!�&�*�%$)�!�%������*�����&��+-��� &$�0 �%���������
/��� �����$&�%&1���$��� ��'���0/�&�"� �&��&��$�"��6���$����1
J1� V��%�$� %�� %����� ��#"�� ��� 6=%� '�����$&� %����� ���($�6�&��+� ��' ��� �V���-�
�&�(,�"�'�� )������!��($���9�&$&*�#$0*%0:1� �Y�+� )����&��+��($������$�'&�$� �%�����
�$���&�(,�"�'�������6'��&�%���%0����=��2i���;�V�����"���$�*1
X1�����%���%�=��'8�$�;�($��
n��"��%$����&���6���&�"������%���%���($���'���*'&�+&��$&6�'�$�(��)�'&6"0�$&6�'�'��
��2i���������1�
n� ��6'��&� }�0� %���%0� �� 0"&$6� ���&�  � �&/&��&� " 0,� �&%0�"1� ��� 6=%� }%$��&� ��+ ���+�
 &��/����"� �&��+1�&$�0�!�+� %� #�� ��'0�'&���'�6��� ��%6&���"�6"� �GI� �&%0�"����&�
��6�'�+�%�%0�;��(��%���%0<
n��($����!�����$��%��%�����'�6�����6� �}�0� %���%0��"���$�*��$����+ �&�������}%$��&�
%�"���&���$� �����1
n� ���� %���%�� ��%6&� �����!*0&��+� "�+� 0 &��/&��+� *��/&���� ��$�'&�$� 1� �$�� }��'�
'���'��!��&�0 &��/&��&��$���,�"����$���"��%$����'���6�����}����%���%�1

2. Регулирование температуры бытовой горячей воды Температуру бытовой горячей воды 
можно настроить поворотом ручки регулирования горячей воды, см. Рисунок 7. Величина 
данной настройки будет определять температуру бытовой горячей воды, подаваемой на краны 
и душ. Температуру воды можно настроить от минимума 35°C до максимума 64°C.
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n�,�"� �0�$!���$�'&�$�� �*'�6&���$���"��%$����'���6�����}����%���%����0"&$6� �����
&&� ��&/&��&�O��&%0�"1
n� �� ��%��&7-� }�0� %���%0� '�6��� �����!*� ��!� "�+� ��,$��&��+�  )($����#�� ��$�'&�$��
�"��%$���)'���6���&'���0"&$6� ���&'�%���%�� ��&/&��&�O��&%0�"1
��(����%����� �$&6�'&����
n��� �"�%�+�����$��%��%����� )����+&��+� �$&6�'&����-�*�'�&&������!*� ���&1�
n� ��#"�� �&'�&$��0$�� �$& )4�&��  &��/��0-� 0����� �&��0��"�+� 7&��$��!��#�� �����&��+-�
%��&����%��/�&��+1
n���#"��%��&��$�(���&�� �$&6�'&����-����6=%�}%$��&���+ �+&��+���' ����KP1
n���6'��&�%���%0� )(�$�����=��2i�����"���$�*-�/��()��&$&�����*�$&6�'������ �$&6�'�
��2i���1

DI1���(����%����� �$&6�'&���2i���
n����&��� ��'���/&�%��'�"&��$0&�����'+-�$�(���+�(&*���%��/&���1�Q�����&'�&$��0$��%�����
�$& )4�&�������&�"����#�&������$�&��0�� &��/��0-
n����6=%�}%$��&���+ �+&��+���' ����EP1
n�Q�����&�(,�"�'���&$&�����*�$&6�'����2i���� �$&6�'�������6'��&�%���%0����=��2i����
�"���$�*1

Когда котел находится в
режиме "eco"

Котел перейдет в режим "comfort". 
На ЖКД появится символ "C".

Несколько раз нажимайте
кнопку "eco/comfort"

Когда котел находится
в режиме "comfort"

Котел перейдет в режим "eco". 
На ЖКД появится символ "E".

Несколько раз нажимайте
кнопку "eco/comfort"

Котел находится в режиме ЭКО. Выполняется переход в 
режим КОМФОРТ. 

На экране появляется символ “C”.

Натисніть один раз
кнопку вибору режиму

"ЕКО/КОМФОРТ"

Котел находится в режиме
КОМФОРТ.

Выполняется переход в режим ЭКО. 
На экране появляется символ “Е”.

Натисніть один раз
кнопку вибору режиму

"ЕКО/КОМФОРТ"
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Кроме функции диагностики и отображения неисправностей котел имеет другие функции защиты, 
которые перечислены ниже.
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Котел имеет встроенное устройство защиты от промерзания. Если необходимо оставить котел, и 
существует риск его промерзания, проверьте, что оставляет котел с подключенной подачей газа и 
электрического питания. Устройство защиты от промерзания разожжет котел, если температура 
воды в котле упадет ниже 6ºC. Когда температура достигнет 15ºC, котел отключится.

�'+8&:1�+&P Это устройство работает независимо от настройки термостата в помещении и 
защищает котел, но не обязательно защита будет распространяться на всю систему. Проверьте, 
чтобы уязвимые участки контура имели адекватную теплоизоляцию.
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После того, как котел проработал непрерывно в течение 23 часов, он будет отключен в течение 15 
секунд.  Через 15 секунд котел продолжит работу, обеспечивая потребности теплоснабжения с 
установленными ранее настройками.
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После отключения к насосу или 3-ходовому клапану, насосу и 3-ходовому клапану подается питание 
в течение 15 секунд. Во время этой операции на экране появляется символ ‘Ab’.
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Во время работы котла наличие тяги постоянно проверяется дымовым датчиком. В случае засорения 
или снижения тяги, дымовой датчик автоматически отключает котел. В этом случае прежде чем 
вызывать специалиста авторизованной сервисной службы, прочтите описание F05 - неисправности 
дымового датчика.
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НЕПРАВИЛЬНО
Отсутствует вертикальная 
труба (мин. 33 см). 
Следует установить трубу

НЕПРАВИЛЬНО
Отсутствует 
вертикальная труба 
(мин. 33 см). Следует 
установить трубу
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Adonis B 24

13 mbar giriş basıncı için

For 13 mbar inlet gas pressure

на 13 мілібар вхідного тиску

давление на входе 13 бар

-Kullanıcıya verilmelidir

-To be left with the user

-Зберігається у користувача

-Оставляется у пользователя
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